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Lista de peças totalizadas : Kit Barramento 200a Neutro/terra P/20 Circuitos C/isolador - TOMADA 2P+T -20A/220V

José Dimas 00

ItemNúmero de pedido
Número de tipo Fabricante

Lista de peças totalizadas F02_001 - HVEX

Fornecedor

F02_001 - HVEX

Designação Número de peça
Quantidade

Descrição
Preço unitário Preço total

32
0,00

EMB.810115
48

0,00

16
0,00

Lâmpada Led
52

0,00

0,00
DPS

Embrastec810115

PAINEL 500X700X200
16

0,00

CANALETA PLASTICA 30X50
16

0,00

Trilho Dim 35X7,5mm
16

0,00

Barramento trfáisico 250A - 20 circutio 20A
0,00

16
Barramento trfáisico 250A - 20 circutio 20A

0,00

Kit Barramento 200a Neutro/terra P/20 Circuitos C/isolador
0,00

Kit Barramento 200a Neutro/terra P/20 Circuitos C/isolador
RITKit Barramento 200a Neutro/terra P/20 Circuitos C/isolador
RIT

PE-CMP0223.0001

RIT

Disjuntor Trifásico 250A - C
0,00

16
Disjuntor Trifásico 250A - C

Siemens
0,00

Disjuntor Bifásico 25A - C
0,00

112
Disjuntor Bifásico 25A - C

Siemens
0,00

Disjuntor Risidual Trifásico 30mA - 250A
0,00

Disjuntor Risidual Trifásico 30mA - 250A
Siemens

SIE.5SL1 210-7MB
0,00

19
Componente Elétrico

Siemens
0,00

SIE.3SB6130-2AA10-1BA0
0,00

29
Componente Elétrico

Siemens
0,00

TOMADA 2P+T -20A/220V
0,00

110
Tomada padrão brasileiro 2P+T - 20A/220V

Stesk
0,00

0,00
P500

PAINEL 500X700X200
PressMat

0,00
TS-35X7,5MM-2,0MT

Trilho Dim 35X7,5mm
Conexel

0,00
CANALETA PLASTICA 30X50

Hellermann Tyton

Barramento trfáisico 250A - 20 circutio 20A
RIT

5SL1 210-7MB
PE-CMP0252.0001

3SB6130-2AA10-1BA0
PE-CMP0255.0001
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Sala 1 de Área Tecnica de Equipamento

José Dimas 00

1

2

3

4

5

6

Q1.1
250A

Disjuntor
Geral

R

S

T

L1 N PE

TM1.1
220V
20A

Padrão ABNT

N

PE

2

2

1

2

3

4

Q2.1
25A - C

1

L1 N PE

TM2.1
220V
20A

Padrão ABNT

3

2

1

2

3

4

Q3.1
25A - C

2

L1 N PE

TM3.1
220V
20A

Padrão ABNT

S:3

T:3

1

2

3

4

Q4.1
25A - C

PE:3

L1 N PE

TM4.1
220V
20A

Padrão ABNT

R:4

S:4

1

2

3

4

Q5.1
25A - C

PE:4

L1 N PE

TM5.1
220V
20A

Padrão ABNT

1

2

3

4

Q6.1
25A - C

PE:5

L1 N PE

TM6.1
220V
20A

Padrão ABNT

1

2

3

4

Q7.1
25A - C

PE:6

R:5

T:4

S:5

T:5

R:6

S:6

PE:7

L1 N PE

TM7.1
Ar Condicionado

220V
20A

Padrão ABNT

1

2

3

4

Q8.1
25A - C

Ar Condicionado

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

N.1

PE.1

1

2

DPS
1.1

1

2

DPS
2.1

1

2

DPS
3.1

R.1:1

S.1:1

T.1:1

PE.1:01 02 03

1

2

3

4

5

6

N1

N2

DR1.1
250A
30mA

Id

150mm
VERMELHO
2

150mm
VERMELHO
2

150mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERDE
2

R:8

N:1

1

2

Q9.1
/F7.H:6

Iluminação
10A

x1 x2
LAMP1.1

x1 x2
LAMP2.1

x1 x2
LAMP3.1

x1 x2
LAMP4.1

1,5
VERMELHO
004

1,5
AZUL
005

13

14
S1.1
LIGA

ILUMINAÇÃO

21
13

14
S2.1
LIGA

ILUMINAÇÃO

21

1,5
PRETO
004

1,5
PRETO
004

1,5
VERMELHO
004

1,5
AZUL
005

N
F5.A:1

PE
F5.A:1

L3
F5.A:1

L2
F5.A:1

L1
F5.A:1
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Sala 2 de Área Tecnica de Gases Medicinais

José Dimas 00

1

2

3

4

5

6

Q1
/F6.A:1
/F7.A:1
/F9.A:1

/F19.A:1
250A

Disjuntor
Geral

R

S

T

L1 N PE

TM1.2
220V
20A

Padrão ABNT

N

PE

R:2

S:2

1

2

3

4

Q2.2
25A - C

PE:1

L1 N PE

TM2.2
220V
20A

Padrão ABNT

R:3

T:2

1

2

3

4

Q3.2
25A - C

PE:2

L1 N PE

TM3.2
220V
20A

Padrão ABNT

S:3

T:3

1

2

3

4

Q4.2
25A - C

PE:3

L1 N PE

TM4.2
220V
20A

Padrão ABNT

R:4

S:4

1

2

3

4

Q5.2
25A - C

PE:4

L1 N PE

TM5.2
220V
20A

Padrão ABNT

1

2

3

4

Q6.2
25A - C

PE:5

L1 N PE

TM6.2
220V
20A

Padrão ABNT

1

2

3

4

Q7.2
25A - C

PE:6

R:5

T:4

S:5

T:5

R:6

S:6

PE:7

L1 N PE

TM7.2
Ar Condicionado

220V
20A

Padrão ABNT

1

2

3

4

Q8.2
25A - C

Ar Condicionado

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

N

PE

1

2

DPS
1

/F6.B:2
/F7.B:2
/F9.B:2

/F19.B:2

1

2

DPS
2

/F6.B:2
/F7.B:2
/F9.B:2

/F19.B:2

1

2

DPS
3

/F6.B:3
/F7.B:3
/F9.B:3

/F19.B:3

R:1

S:1

T:1

PE:01PE:02PE:03

1

2

3

4

5

6

N1

N2

DR1
/F6.A:2
/F7.A:2
/F9.A:2

/F19.A:2
250A
30mA

Id

150mm
VERMELHO
2

150mm
VERMELHO
2

150mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERDE
2

R:8

N:1

x1 x2
LAMP1.2

x1 x2
LAMP2.2

13

14
S1.2
LIGA

ILUMINAÇÃO

21

1

2

Q9.2
Iluminação

10A

1,5
PRETO
004

1,5
AZUL
005

1,5
VERMELHO
004

N
F4.A:1

PE
F4.A:1

L3
F4.A:1

L2
F4.A:1

L1
F4.A:1
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Sala 3 do Motogerador

José Dimas 00

1

2

3

4

5

6

Q1
/F5.A:1
/F7.A:1
/F9.A:1

/F19.A:1
250A

Disjuntor
Geral

R

S

T

L1 N PE

TM1.3
220V
20A

Padrão ABNT

N

PE

R:2

S:2

1

2

3

4

Q2.3
25A - C

PE:1

L1 N PE

TM2.3
220V
20A

Padrão ABNT

R:3

T:2

1

2

3

4

Q3.3
25A - C

PE:2

L1 N PE

TM3.3
220V
20A

Padrão ABNT

S:3

T:3

1

2

3

4

Q4.3
25A - C

PE:3

L1 N PE

TM4.3
220V
20A

Padrão ABNT

R:4

S:4

1

2

3

4

Q5.3
25A - C

PE:4

L1 N PE

TM5.3
220V
20A

Padrão ABNT

1

2

3

4

Q6.3
25A - C

PE:5

L1 N PE

TM6.3
220V
20A

Padrão ABNT

1

2

3

4

Q7.3
25A - C

PE:6

R:5

T:4

S:5

T:5

R:6

S:6

PE:7

L1 N PE

TM7.3
Ar Condicionado

220V
20A

Padrão ABNT

1

2

3

4

Q8.3
25A - C

Ar Condicionado

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

N

PE

1

2

DPS
1

/F5.B:2
/F7.B:2
/F9.B:2

/F19.B:2

1

2

DPS
2

/F5.B:2
/F7.B:2
/F9.B:2

/F19.B:2

1

2

DPS
3

/F5.B:3
/F7.B:3
/F9.B:3

/F19.B:3

R:1

S:1

T:1

PE:01PE:02PE:03

1

2

3

4

5

6

N1

N2

DR1
/F5.A:2
/F7.A:2
/F9.A:2

/F19.A:2
250A
30mA

Id

150mm
VERMELHO
2

150mm
VERMELHO
2

150mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERDE
2

R:8

N:1

x1 x2
LAMP1.3

x1 x2
LAMP2.3

13

14
S1.3
LIGA

ILUMINAÇÃO

21

1

2

Q9.3
Iluminação

10A

1,5
PRETO
004

1,5
AZUL
0051,5

VERMELHO
004

N
F7.A:1

PE
F7.A:1

L3
F7.A:1

L2
F7.A:1

L1
F7.A:1
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Sala 4 de Recuperação Anestésica

José Dimas 00

1

2

3

4

5

6

Q1
/F5.A:1
/F6.A:1
/F9.A:1

/F19.A:1
250A

Disjuntor
Geral

R

S

T

L1 N PE

TM1.4
220V
20A

Padrão ABNT

N

PE

R:2

S:2

1

2

3

4

Q2.4
25A - C

PE:1

L1 N PE

TM2.4
220V
20A

Padrão ABNT

R:3

T:2

1

2

3

4

Q3.4
25A - C

PE:2

L1 N PE

TM3.4
220V
20A

Padrão ABNT

S:3

T:3

1

2

3

4

Q4.4
25A - C

PE:3

L1 N PE

TM4.4
220V
20A

Padrão ABNT

R:4

S:4

1

2

3

4

Q5.4
25A - C

PE:4

L1 N PE

TM5.4
220V
20A

Padrão ABNT

1

2

3

4

Q6.4
25A - C

PE:5

L1 N PE

TM6.4
220V
20A

Padrão ABNT

1

2

3

4

Q7.4
25A - C

PE:6

R:5

T:4

S:5

T:5

R:6

S:6

PE:7

L1 N PE

TM7.4
Ar Condicionado

220V
20A

Padrão ABNT

1

2

3

4

Q8.4
25A - C

Ar Condicionado

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

N

PE

1

2

DPS
1

/F5.B:2
/F6.B:2
/F9.B:2

/F19.B:2

1

2

DPS
2

/F5.B:2
/F6.B:2
/F9.B:2

/F19.B:2

1

2

DPS
3

/F5.B:3
/F6.B:3
/F9.B:3

/F19.B:3

R:1

S:1

T:1

PE:01PE:02PE:03

1

2

3

4

5

6

N1

N2

DR1
/F5.A:2
/F6.A:2
/F9.A:2

/F19.A:2
250A
30mA

Id

150mm
VERMELHO
2

150mm
VERMELHO
2

150mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERDE
2

R:8

N:1

x1 x2
LAMP1.4

x1 x2
LAMP2.4

x1 x2
LAMP 3.4

x1 x2
LAMP4.4

13

14
S1.4
LIGA

ILUMINAÇÃO

21
13

14
-S2.4

LIGA
ILUMINAÇÃO

21

1

2

Q9.1
/F4.H:6

Iluminação
10A

1,5
PRETO
004

1,5
PRETO
004

1,5
AZUL
005

1,5
VERMELHO
004

N
F6.A:1

PE
F6.A:1

L3
F6.A:1

L2
F6.A:1

L1
F6.A:1
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Sala 5 de Cirurgia 

José Dimas 00

1

2

3

4

5

6

Q1.5
250A

Disjuntor
Geral

R
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1
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25A - C

6,0mm
VERMELHO
2
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VERMELHO
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6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
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6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
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2
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2

6,0mm
VERMELHO
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2
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VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
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Q1
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R:2

S:2

1

2

3

4

Q2.6
25A - C

PE:1

L1 N PE

TM2.6
220V
20A

Padrão ABNT

R:3

T:2

1

2

3

4

Q3.6
25A - C
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VERDE
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VERMELHO
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VERDE
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Ar Condicionado

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
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VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2
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PE.8

1
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Q1.10
250A

Disjuntor
Geral
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S
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L1 N PE
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220V
20A

Padrão ABNT
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Q2.10
25A - C

1

L1 N PE
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220V
20A
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4

Q3.10
25A - C

2

L1 N PE
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220V
20A
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4

Q4.10
25A - C

3

L1 N PE
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220V
20A
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Q5.10
25A - C
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Q7.10
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L1 N PE
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Ar Condicionado

220V
20A

Padrão ABNT

1

2

3

4

Q8.10
25A - C

Ar Condicionado

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2
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PE.10

1

2

DPS
1.10

1

2

DPS
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1

2

DPS
3.10
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S.10:1

T.10:1
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1

2

3

4

5
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N1

N2

DR1.10
250A
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150mm
VERMELHO
2
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VERMELHO
2
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VERMELHO
2
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VERMELHO
2
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VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2
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VERDE
2
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Q2.11
25A - C

1
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220V
20A

Padrão ABNT
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3

4

Q3.11
25A - C

2

L1 N PE

TM3.11
220V
20A
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3
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3

4

Q4.11
25A - C

3

L1 N PE

TM4.11
220V
20A

Padrão ABNT
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3

4

Q5.11
25A - C

4

L1 N PE

TM5.11
220V
20A

Padrão ABNT
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3

4

Q6.11
25A - C
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L1 N PE
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220V
20A

Padrão ABNT
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3

4

Q7.11
25A - C
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5

5

6

6

7

L1 N PE

TM7.11
Ar Condicionado

220V
20A

Padrão ABNT

1

2

3

4

Q8.11
25A - C

Ar Condicionado

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2
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VERMELHO
2
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VERMELHO
2
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VERDE
2
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1
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1
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DR1.11
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VERMELHO
2
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VERMELHO
2
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VERMELHO
2
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VERMELHO
2
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VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERDE
2
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VERDE
2
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x1 x2
LAMP1.11

x1 x2
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1
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Q3.12
25A - C
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L1 N PE
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220V
20A
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4

Q4.12
25A - C

3

L1 N PE

TM4.12
220V
20A

Padrão ABNT

4

4

1

2

3

4

Q5.12
25A - C

4

L1 N PE

TM5.12
220V
20A

Padrão ABNT

1

2

3

4

Q6.12
25A - C

5

L1 N PE

TM6.12
220V
20A

Padrão ABNT

1

2

3

4

Q7.12
25A - C

6

5

4

5

5

6 7

6

7

6

8

L1 N PE

TM7.12
220V
20A

Padrão ABNT

L1 N PE

TM8.12
220V
20A

Padrão ABNT

1

2

3

4

Q8.12
25A - C

1

2

3

4

Q9.12
25A - C

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

N.12

PE.12

1

2

DPS
1.12

175V/15kV 1

2

DPS
2.12

175V/15kV 1

2

DPS
3.12

175V/15kV

R.12:1

S.12:1

T.12:1

PE.12:01 02 03

1

2

3

4

5

6

N1

N2

DR1.12
250A
30mA

Id

150mm
VERMELHO
2

150mm
VERMELHO
2

150mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERDE
2

8

7

x1 x2
LAMP1.12

x1 x2
LAMP2.12

x1 x2
LAMP 3.12

x1 x2
LAMP4.12

13

14
S1.12

LIGA
ILUMINAÇÃO

21
13

14
S2.12

LIGA
ILUMINAÇÃO

21

1,5mm
VERMELHO
2

1,5mm
AZUL
2 1,5mm

VERMELHO
2

1,5mm
AZUL
2

1,5mm
PRETO
2

1,5mm
PRETO
2

1

2

Q10.12
Iluminação

10A

N
F15.A:1

PE
F15.A:1

L3
F15.A:1

L2
F15.A:1

L1
F15.A:1
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Folha: / 24

Descrição:

Hospital Maria da Fé 15

Rev N° Unidade: mm Formato: A4 Escala: 4 : 5

N° do documento:

N° do Cliente:

ART N°:

25/06/2024

Desenhado por 

Verificado por 

Aprovado por

Sala13 - Vestiário Feminino e Sala16 - Vestiário Barreira

José Dimas 00

1

2

3

4

5

6

Q1.13
250A

Disjuntor
Geral

R

S

T

L1 N PE

TM1.13
220V
20A

Padrão ABNT

N

PE

2

2

1

2

3

4

Q2.13
25A - C

1

L1 N PE

TM2.13
220V
20A

Padrão ABNT

3

2

1

2

3

4

Q3.13
25A - C

2

L1 N PE

TM3.13
220V
20A

Padrão ABNT

3

3

1

2

3

4

Q4.13
25A - C

3

L1 N PE

TM4.13
220V
20A

Padrão ABNT

4

4

1

2

3

4

Q5.13
25A - C

4

L1 N PE

TM5.16
220V
20A

Padrão ABNT

1

2

3

4

Q6.16
25A - C

5

L1 N PE

TM6.16
220V
20A

Padrão ABNT

1

2

3

4

Q7.16
25A - C

6

5

4

5

5

6 7

N:1 N:2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

N.13

PE.13

1

2

DPS
1.13

175V/15kV 1

2

DPS
2.13

175V/15kV 1

2

DPS
3.13

175V/15kV

R.13:1

S.13:1

T.13:1

PE.13:01 02 03

1

2

3

4

5

6

N1

N2

DR1.13
250A
30mA

Id

150mm
VERMELHO
2

150mm
VERMELHO
2

150mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERDE
2

x1 x2
LAMP1.16

13

14
S1.16

LIGA
ILUMINAÇÃO

21

x1 x2
LAMP1.13

x1 x2
LAMP2.13

13

14
S1.13

LIGA
ILUMINAÇÃO

21

1,5mm
VERMELHO
2

1,5mm
AZUL
2 1,5mm

VERMELHO
2

1,5mm
AZUL
2

1

2

Q8.13
Iluminação

10A

1,5
PRETO
004

1,5
PRETO
004

1

2

Q9.16
Iluminação

10A

N
F14.A:1

PE
F14.A:1

L3
F14.A:1

L2
F14.A:1

L1
F14.A:1
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Folha: / 24

Descrição:

Hospital Maria da Fé 16

Rev N° Unidade: mm Formato: A4 Escala: 4 : 5

N° do documento:

N° do Cliente:

ART N°:

25/06/2024

Desenhado por 

Verificado por 

Aprovado por

Sala14 - Circulação

José Dimas 00

1

2

3

4

5

6

Q1.14
250A

Disjuntor
Geral

R

S

T

L1 N PE

TM1.14
220V
20A

Padrão ABNT

N

PE

2

2

1

2

3

4

Q2.14
25A - C

1

L1 N PE

TM2.14
220V
20A

Padrão ABNT

3

2

1

2

3

4

Q3.14
25A - C

2

L1 N PE

TM3.14
220V
20A

Padrão ABNT

3

3

1

2

3

4

Q4.14
25A - C

3

L1 N PE

TM4.14
220V
20A

Padrão ABNT

4

4

1

2

3

4

Q5.14
25A - C

4

L1 N PE

TM5.14
220V
20A

Padrão ABNT

1

2

3

4

Q6.14
25A - C

5

L1 N PE

TM6.14
220V
20A

Padrão ABNT

1

2

3

4

Q7.14
25A - C

6

5

4

5

5

6 7

6

7

6

8

L1 N PE

TM7.14
220V
20A

Padrão ABNT

L1 N PE

TM8.14
220V
20A

Padrão ABNT

1

2

3

4

Q8.14
25A - C

1

2

3

4

Q9.14
25A - C

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

N.14

PE.14

1

2

DPS
1.14

175V/15kV 1

2

DPS
2.14

175V/15kV 1

2

DPS
3.14

175V/15kV

R.14:1

S.14:1

T.14:1

PE.14:01 02 03

1

2

3

4

5

6

N1

N2

DR1.14
250A
30mA

Id

150mm
VERMELHO
2

150mm
VERMELHO
2

150mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERDE
2

8

N:1

x1 x2
LAMP1.14

x1 x2
LAMP2.14

x1 x2
LAMP 3.14

x1 x2
LAMP4.14

13

14
S1.14

LIGA
ILUMINAÇÃO

21
13

14
-S2.14

LIGA
ILUMINAÇÃO

21

1

2

Q10.14
Iluminação

10A

1,5
PRETO
004

1,5
VERMELHO
004

1,5
AZUL
005

1,5
PRETO
004

N
F17.A:1

PE
F17.A:1

L3
F17.A:1

L2
F17.A:1

L1
F17.A:1
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Folha: / 24

Descrição:

Hospital Maria da Fé 17

Rev N° Unidade: mm Formato: A4 Escala: 4 : 5

N° do documento:

N° do Cliente:

ART N°:

25/06/2024

Desenhado por 

Verificado por 

Aprovado por

Sala15-20 - Sala Conforto Médico

José Dimas 00

1

2

3

4

5

6

Q1.15
250A

Disjuntor
Geral

R

S

T

L1 N PE

TM1.15
220V
20A

Padrão ABNT

N

PE

2

2

1

2

3

4

Q2.15
25A - C

1

L1 N PE

TM2.15
220V
20A

Padrão ABNT

3

2

1

2

3

4

Q3.15
25A - C

2

L1 N PE

TM3.15
220V
20A

Padrão ABNT

S:3

T:3

1

2

3

4

Q4.15
25A - C

PE:3

L1 N PE

TM4.15
220V
20A

Padrão ABNT

R:4

S:4

1

2

3

4

Q5.15
25A - C

PE:4

L1 N PE

TM5
/F19.E:7

220V
20A

Padrão ABNT

1

2

3

4

Q6
/F19.E:6
25A - C

PE:5

L1 N PE

TM6.20
220V
20A

Padrão ABNT

1

2

3

4

Q7.20
25A - C

PE:6

R:5

T:4

S:5

T:5

R:6 R:7

S:6

PE:7

T:6

PE:8

L1 N PE

TM7.20
220V
20A

Padrão ABNT

L1 N PE

TM8.20
220V
20A

Padrão ABNT

1

2

3

4

Q8.20
25A - C

1

2

3

4

Q9.20
25A - C

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

N.15

PE.15

1

2

DPS
1.15

175V/15kV 1

2

DPS
2.15

175V/15kV 1

2

DPS
3.15

175V/15kV

R.15:1

S.15:1

T.15:1

PE.15:01 02 03

1

2

3

4

5

6

N1

N2

DR1.15
250A
30mA

Id

150mm
VERMELHO
2

150mm
VERMELHO
2

150mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERDE
2

R:8

S:7

x1 x2
LAMP1.15

x1 x2
LAMP 3.20

x1 x2
LAMP4.20

13

14
S1.15

LIGA
ILUMINAÇÃO

21
13

14
S1.20

LIGA
ILUMINAÇÃO

21

R:8

S:7

1

2

Q11.15
Iluminação

10A

1,5
PRETO
004

1,5
VERMELHO
004

1,5
AZUL
005

1,5
PRETO
004

1

2

Q12.20
Iluminação

10A
1,5
VERMELHO
004

1,5
AZUL
005

N
F16.A:1

PE
F16.A:1

L3
F16.A:1

L2
F16.A:1

L1
F16.A:1
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Folha: / 24

Descrição:

Hospital Maria da Fé 18

Rev N° Unidade: mm Formato: A4 Escala: 4 : 5

N° do documento:

N° do Cliente:

ART N°:

25/06/2024

Desenhado por 

Verificado por 

Aprovado por

Sala19-21-21 - Sala Conforto Médico

José Dimas 00

1

2

3

4

5

6

Q1.19
250A

Disjuntor
Geral

R

S

T

L1 N PE

TM1.19
220V
20A

Padrão ABNT

N

PE

2

2

1

2

3

4

Q2.19
25A - C

1

L1 N PE

TM2.19
220V
20A

Padrão ABNT

3

2

1

2

3

4

Q3.19
25A - C

2

L1 N PE

TM3.19
220V
20A

Padrão ABNT

3

3

1

2

3

4

Q4.19
25A - C

3

L1 N PE

TM4.20
220V
20A

Padrão ABNT

4

S:4

1

2

3

4

Q5.20
25A - C

PE:4

L1 N PE

TM5.21
220V
20A

Padrão ABNT

1

2

3

4

Q6.21
25A - C

PE:5

R:5

T:4

S:5

T:5

R:6

S:6

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

N.19

PE.19

1

2

DPS
1.19

175V/15kV 1

2

DPS
2.19

175V/15kV 1

2

DPS
3.19

175V/15kV

R.19:1

S.19:1

T.19:1

PE.19:01 02 03

1

2

3

4

5

6

N1

N2

DR1.19
250A
30mA

Id

150mm
VERMELHO
2

150mm
VERMELHO
2

150mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERDE
2

x1 x2
LAMP1.21

x1 x2
LAMP 3.22

13

14
S1.21

LIGA
ILUMINAÇÃO

21
13

14
S1.22

LIGA
ILUMINAÇÃO

21

x1 x2
LAMP1.19

x1 x2
LAMP2.19

13

14
S1.19

LIGA
ILUMINAÇÃO

21

1

2

Q10.19
Iluminação

10A

1,5
PRETO
004

1,5
VERMELHO
004

1,5
AZUL
005

1,5
PRETO
004

1

2

Q11.21.22
Iluminação

10A

1,5
PRETO
004

1,5
VERMELHO
004

1,5
AZUL
005

N
F19.A:1

PE
F19.A:1

L3
F19.A:1

L2
F19.A:1

L1
F19.A:1
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Folha: / 24

Descrição:

Hospital Maria da Fé 19

Rev N° Unidade: mm Formato: A4 Escala: 4 : 5

N° do documento:

N° do Cliente:

ART N°:

25/06/2024

Desenhado por 

Verificado por 

Aprovado por

Sala17-18 - Hall

José Dimas 00

1

2

3

4

5

6

Q1
/F5.A:1
/F6.A:1
/F7.A:1
/F9.A:1

250A
Disjuntor

Geral

R

S

T

L1 N PE

TM1
220V
20A

Padrão ABNT

N

PE

R:2

S:2

1

2

3

4

Q2
25A - C

PE:1

L1 N PE

TM2
220V
20A

Padrão ABNT

R:3

T:2

1

2

3

4

Q3
25A - C

PE:2

L1 N PE

TM3
220V
20A

Padrão ABNT

S:3

T:3

1

2

3

4

Q4
25A - C

PE:3

L1 N PE

TM4
220V
20A

Padrão ABNT

R:4

S:4

1

2

3

4

Q5
25A - C

PE:4

L1 N PE

TM5
/F17.E:7

220V
20A

Padrão ABNT

1

2

3

4

Q6
/F17.E:6
25A - C

PE:5

L1 N PE

TM6
220V
20A

Padrão ABNT

1

2

3

4

Q7
25A - C

PE:6

R:5

T:4

S:5

T:5

R:6 R:7

S:6

PE:7

T:6

PE:8

L1 N PE

TM7
220V
20A

Padrão ABNT

L1 N PE

TM8
220V
20A

Padrão ABNT

1

2

3

4

Q8
25A - C

1

2

3

4

Q9
25A - C

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

N

PE

1

2

DPS
1

/F5.B:2
/F6.B:2
/F7.B:2
/F9.B:2

175V/15kV

1

2

DPS
2

/F5.B:2
/F6.B:2
/F7.B:2
/F9.B:2

175V/15kV

1

2

DPS
3

/F5.B:3
/F6.B:3
/F7.B:3
/F9.B:3

175V/15kV

R:1

S:1

T:1

PE:01PE:02PE:03

1

2

3

4

5

6

N1

N2

DR1
/F5.A:2
/F6.A:2
/F7.A:2
/F9.A:2

250A
30mA

Id

150mm
VERMELHO
2

150mm
VERMELHO
2

150mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERMELHO
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERDE
2

6,0mm
VERDE
2

R:8

S:7

x1 x2
LAMP1.17
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Quadro de Disposição dos Disjuntores

José Dimas 00

- Caixa 500x700x200
- Fecho miolo tipo fenda de ¼ de volta com lingueta  - FM03
- Flange inferior e Superiro
- Fixação com olhais Laterias soldados na parte traseira
- Painel Cor: Munssel N6,5
- Placa de Montagem Cor: Laranja Munsell
2,5 YR 6/14

Vista Inferior

Vista Fontal

Vista LateralPlaca de Montagem

76
7 

m
m

76
7 

m
m

500 mm 201 mm

Q1

DR1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q7

Q8

Q9

Q10

DPS3DPS2DPS1

N PE

Q6

- Caixa 500x700x200
- Fecho miolo tipo fenda de ¼ de volta com lingueta  - FM03
- Flange inferior e Superiro
- Fixação com olhais Laterias soldados na parte traseira
- Painel Cor: Munssel N6,5
- Placa de Montagem Cor: Laranja Munsell
2,5 YR 6/14

OBS. Proteger com acrílico os contatos.
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CENTRO CIRURGICO - DISPOSIÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
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1 - Necessidade Luminosa: 21578 Lúmens - 4 Lâmpada Led - 60W
2 - Necessidade Luminosa: 10855 Lúmens -  2 Lâmpada Led - 40W
3 - Necessidade Luminosa: 10855 Lúmens -  2 Lâmpada Led - 40W
4 - Necessidade Luminosa: 26027 Lúmens - 4 Lâmpada Led - 80W
5 - Necessidade Luminosa: 26027 Lúmens - 4 Lâmpada Led - 80W
6 - Necessidade Luminosa: 5286 Lúmens - 1 Lâmpada Led - 60W
7 - Necessidade Luminosa: 17622 Lúmens - 4 Lâmpada Led - 80W
8 - Necessidade Luminosa: 11454 Lúmens - 2 Lâmpada Led - 80W
9 - Necessidade Luminosa: 5286 Lúmens - 1 Lâmpada Led - 60W
10 - Necessidade Luminosa: 5286 Lúmens - 1 Lâmpada Led - 60W
11 - Necessidade Luminosa: 5705 Lúmens -  1 Lâmpada Led - 80W
12 - Necessidade Luminosa: 20265 Lúmens - 4 Lâmpada Led - 80W
13 - Necessidade Luminosa: 5286 Lúmens - 2 Lâmpada Led - 35W
14 - Necessidade Luminosa: 3313 Lúmens - 4 Lâmpada Led - 10W
15 - Necessidade Luminosa: 3555 Lúmens - 1 Lâmpada Led - 40W
16 - Necessidade Luminosa: 3084 Lúmens - 1 Lâmpada Led - 20W
17 - Necessidade Luminosa: 2871 Lúmens - 2 Lâmpada Led - 20W
18 - Necessidade Luminosa: 3369 Lúmens- 2 Lâmpada Led - 20W
19 - Necessidade Luminosa: 8502 Lúmens -  2 Lâmpada Led - 60W
20  - Necessidade Luminosa: 7930 Lúmens - 2 Lâmpada Led - 60W
21 - Necessidade Luminosa: 1256 Lúmens - 1 Lâmpada Led - 15W
22 - Necessidade Luminosa: 1256 Lúmens - 1 Lâmpada Led - 15W
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arquitetura especializada
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	x1;x2    /F18.F:8


	-LAMP3.1
	Multifilar
	x1;x2    /F4.H:7


	-LAMP3.4
	Multifilar
	x1;x2    /F7.H:7


	-LAMP3.5
	Multifilar
	x1;x2    /F8.I:7


	-LAMP3.7
	Multifilar
	x1;x2    /F10.H:7


	-LAMP3.11
	Multifilar
	x1;x2    /F13.H:7


	-LAMP3.12
	Multifilar
	x1;x2    /F14.I:7


	-LAMP3.14
	Multifilar
	x1;x2    /F16.I:7


	-LAMP3.20
	Multifilar
	x1;x2    /F17.I:7


	-LAMP3.22
	Multifilar
	x1;x2    /F18.G:7


	-LAMP4.1
	Multifilar
	x1;x2    /F4.H:7


	-LAMP4.4
	Multifilar
	x1;x2    /F7.H:7


	-LAMP4.5
	Multifilar
	x1;x2    /F8.I:7


	-LAMP4.7
	Multifilar
	x1;x2    /F10.H:7


	-LAMP4.11
	Multifilar
	x1;x2    /F13.H:7


	-LAMP4.12
	Multifilar
	x1;x2    /F14.I:7


	-LAMP4.14
	Multifilar
	x1;x2    /F16.I:7


	-LAMP4.20
	Multifilar
	x1;x2    /F17.I:7



	N
	-N
	Multifilar
	/F4.A:4
	/F5.A:4
	/F6.A:4
	/F7.A:4
	/F8.A:4
	/F9.A:4
	/F10.A:4
	/F11.A:4
	/F12.A:4
	/F13.A:4
	/F14.A:4
	/F15.A:4
	/F16.A:4
	/F17.A:4
	/F18.A:4
	/F19.A:4
	1    /F4.H:4
	1    /F5.H:4
	1    /F6.H:4
	1    /F7.H:4
	1    /F8.H:4
	1    /F15.F:4
	1    /F16.H:5
	2    /F15.G:4


	-N.1
	Multifilar
	/F4.A:4


	-N.5
	Multifilar
	/F8.A:4


	-N.7
	Multifilar
	/F10.A:4


	-N.8
	Multifilar
	/F11.A:4


	-N.10
	Multifilar
	/F12.A:4


	-N.11
	Multifilar
	/F13.A:4


	-N.12
	Multifilar
	/F14.A:4


	-N.13
	Multifilar
	/F15.A:4


	-N.14
	Multifilar
	/F16.A:4


	-N.15
	Multifilar
	/F17.A:4


	-N.19
	Multifilar
	/F18.A:4



	PAINEL
	-PAINEL
	Multifilar
	/F20



	PE
	-PE
	Multifilar
	/F4.A:5
	/F5.A:5
	/F6.A:5
	/F7.A:5
	/F8.A:5
	/F9.A:5
	/F10.A:5
	/F11.A:5
	/F12.A:5
	/F13.A:5
	/F14.A:5
	/F15.A:5
	/F16.A:5
	/F17.A:5
	/F18.A:5
	/F19.A:5
	1    /F5.B:5
	1    /F6.B:5
	1    /F7.B:5
	1    /F9.B:5
	1    /F19.B:5
	01    /F5.B:5
	01    /F6.B:5
	01    /F7.B:5
	01    /F9.B:5
	01    /F19.B:5
	2    /F5.C:5
	2    /F6.C:5
	2    /F7.C:5
	2    /F9.C:5
	2    /F19.C:5
	02    /F5.B:5
	02    /F6.B:5
	02    /F7.B:5
	02    /F9.B:5
	02    /F19.B:5
	3    /F4.D:5
	3    /F5.D:5
	3    /F6.D:5
	3    /F7.D:5
	3    /F9.D:5
	3    /F17.D:5
	3    /F19.D:5
	03    /F5.B:5
	03    /F6.B:5
	03    /F7.B:5
	03    /F9.B:5
	03    /F19.B:5
	4    /F4.E:5
	4    /F5.E:5
	4    /F6.E:5
	4    /F7.E:5
	4    /F9.E:5
	4    /F17.D:5
	4    /F18.D:5
	4    /F19.D:5
	5    /F4.E:5
	5    /F5.E:5
	5    /F6.E:5
	5    /F7.E:5
	5    /F17.E:5
	5    /F18.E:5
	5    /F19.E:5
	6    /F4.F:5
	6    /F5.F:5
	6    /F6.F:5
	6    /F7.F:5
	6    /F17.F:5
	6    /F19.F:5
	7    /F4.G:5
	7    /F5.G:5
	7    /F6.G:5
	7    /F7.G:5
	7    /F17.F:5
	7    /F19.F:5
	8    /F17.G:5
	8    /F19.G:5


	-PE.1
	Multifilar
	1    /F4.B:5
	01    /F4.B:5
	2    /F4.C:5
	02    /F4.B:5
	03    /F4.B:5
	/F4.A:5


	-PE.5
	Multifilar
	1    /F8.B:5
	01    /F8.B:5
	2    /F8.C:5
	02    /F8.B:5
	3    /F8.D:5
	03    /F8.B:5
	4    /F8.D:5
	5    /F8.E:5
	6    /F8.F:5
	7    /F8.F:5
	8    /F8.G:5
	/F8.A:5


	-PE.7
	Multifilar
	1    /F10.B:5
	01    /F10.B:5
	2    /F10.C:5
	02    /F10.B:5
	3    /F10.D:5
	03    /F10.B:5
	4    /F10.E:5
	5    /F10.E:5
	6    /F10.F:5
	7    /F10.G:5
	/F10.A:5


	-PE.8
	Multifilar
	1    /F11.B:5
	01    /F11.B:5
	2    /F11.C:5
	02    /F11.B:5
	3    /F11.D:5
	03    /F11.B:5
	4    /F11.E:5
	5    /F11.E:5
	6    /F11.F:5
	7    /F11.G:5
	/F11.A:5


	-PE.10
	Multifilar
	1    /F12.B:5
	01    /F12.B:5
	2    /F12.C:5
	02    /F12.B:5
	3    /F12.D:5
	03    /F12.B:5
	4    /F12.E:5
	5    /F12.E:5
	6    /F12.F:5
	7    /F12.G:5
	/F12.A:5


	-PE.11
	Multifilar
	1    /F13.B:5
	01    /F13.B:5
	2    /F13.C:5
	02    /F13.B:5
	3    /F13.D:5
	03    /F13.B:5
	4    /F13.E:5
	5    /F13.E:5
	6    /F13.F:5
	7    /F13.G:5
	/F13.A:5


	-PE.12
	Multifilar
	1    /F14.B:5
	01    /F14.B:5
	2    /F14.C:5
	02    /F14.B:5
	3    /F14.D:5
	03    /F14.B:5
	4    /F14.D:5
	5    /F14.E:5
	6    /F14.F:5
	7    /F14.F:5
	8    /F14.G:5
	/F14.A:5


	-PE.13
	Multifilar
	1    /F15.B:5
	01    /F15.B:5
	2    /F15.C:5
	02    /F15.B:5
	3    /F15.D:5
	03    /F15.B:5
	4    /F15.D:5
	5    /F15.E:5
	6    /F15.F:5
	/F15.A:5


	-PE.14
	Multifilar
	1    /F16.B:5
	01    /F16.B:5
	2    /F16.C:5
	02    /F16.B:5
	3    /F16.D:5
	03    /F16.B:5
	4    /F16.D:5
	5    /F16.E:5
	6    /F16.F:5
	7    /F16.F:5
	8    /F16.G:5
	/F16.A:5


	-PE.15
	Multifilar
	1    /F17.B:5
	01    /F17.B:5
	2    /F17.C:5
	02    /F17.B:5
	03    /F17.B:5
	/F17.A:5


	-PE.19
	Multifilar
	1    /F18.B:5
	01    /F18.B:5
	2    /F18.C:5
	02    /F18.B:5
	3    /F18.D:5
	03    /F18.B:5
	/F18.A:5



	Q
	-Q1
	Multifilar
	1;2;3;4;5;6    /F5.A:1
	1;2;3;4;5;6    /F6.A:1
	1;2;3;4;5;6    /F7.A:1
	1;2;3;4;5;6    /F9.A:1
	1;2;3;4;5;6    /F19.A:1


	-Q1.1
	Multifilar
	1;2;3;4;5;6    /F4.A:1


	-Q1.5
	Multifilar
	1;2;3;4;5;6    /F8.A:1


	-Q1.7
	Multifilar
	1;2;3;4;5;6    /F10.A:1


	-Q1.8
	Multifilar
	1;2;3;4;5;6    /F11.A:1


	-Q1.10
	Multifilar
	1;2;3;4;5;6    /F12.A:1


	-Q1.11
	Multifilar
	1;2;3;4;5;6    /F13.A:1


	-Q1.12
	Multifilar
	1;2;3;4;5;6    /F14.A:1


	-Q1.13
	Multifilar
	1;2;3;4;5;6    /F15.A:1


	-Q1.14
	Multifilar
	1;2;3;4;5;6    /F16.A:1


	-Q1.15
	Multifilar
	1;2;3;4;5;6    /F17.A:1


	-Q1.19
	Multifilar
	1;2;3;4;5;6    /F18.A:1


	-Q2
	Multifilar
	1;2;3;4    /F19.B:6


	-Q2.1
	Multifilar
	1;2;3;4    /F4.B:6


	-Q2.2
	Multifilar
	1;2;3;4    /F5.B:6


	-Q2.3
	Multifilar
	1;2;3;4    /F6.B:6


	-Q2.4
	Multifilar
	1;2;3;4    /F7.B:6


	-Q2.5
	Multifilar
	1;2;3;4    /F8.B:6


	-Q2.6
	Multifilar
	1;2;3;4    /F9.B:6


	-Q2.7
	Multifilar
	1;2;3;4    /F10.B:6


	-Q2.8
	Multifilar
	1;2;3;4    /F11.B:6


	-Q2.10
	Multifilar
	1;2;3;4    /F12.B:6


	-Q2.11
	Multifilar
	1;2;3;4    /F13.B:6


	-Q2.12
	Multifilar
	1;2;3;4    /F14.B:6


	-Q2.13
	Multifilar
	1;2;3;4    /F15.B:6


	-Q2.14
	Multifilar
	1;2;3;4    /F16.B:6


	-Q2.15
	Multifilar
	1;2;3;4    /F17.B:6


	-Q2.19
	Multifilar
	1;2;3;4    /F18.B:6


	-Q3
	Multifilar
	1;2;3;4    /F19.C:6


	-Q3.1
	Multifilar
	1;2;3;4    /F4.C:6


	-Q3.2
	Multifilar
	1;2;3;4    /F5.C:6


	-Q3.3
	Multifilar
	1;2;3;4    /F6.C:6


	-Q3.4
	Multifilar
	1;2;3;4    /F7.C:6


	-Q3.5
	Multifilar
	1;2;3;4    /F8.C:6


	-Q3.6
	Multifilar
	1;2;3;4    /F9.C:6


	-Q3.7
	Multifilar
	1;2;3;4    /F10.C:6


	-Q3.8
	Multifilar
	1;2;3;4    /F11.C:6


	-Q3.10
	Multifilar
	1;2;3;4    /F12.C:6


	-Q3.11
	Multifilar
	1;2;3;4    /F13.C:6


	-Q3.12
	Multifilar
	1;2;3;4    /F14.C:6


	-Q3.13
	Multifilar
	1;2;3;4    /F15.C:6


	-Q3.14
	Multifilar
	1;2;3;4    /F16.C:6


	-Q3.15
	Multifilar
	1;2;3;4    /F17.C:6


	-Q3.19
	Multifilar
	1;2;3;4    /F18.C:6


	-Q4
	Multifilar
	1;2;3;4    /F19.C:6


	-Q4.1
	Multifilar
	1;2;3;4    /F4.C:6


	-Q4.2
	Multifilar
	1;2;3;4    /F5.C:6


	-Q4.3
	Multifilar
	1;2;3;4    /F6.C:6


	-Q4.4
	Multifilar
	1;2;3;4    /F7.C:6


	-Q4.5
	Multifilar
	1;2;3;4    /F8.C:6


	-Q4.7
	Multifilar
	1;2;3;4    /F10.C:6


	-Q4.8
	Multifilar
	1;2;3;4    /F11.C:6


	-Q4.9
	Multifilar
	1;2;3;4    /F9.C:6


	-Q4.10
	Multifilar
	1;2;3;4    /F12.C:6


	-Q4.11
	Multifilar
	1;2;3;4    /F13.C:6


	-Q4.12
	Multifilar
	1;2;3;4    /F14.C:6


	-Q4.13
	Multifilar
	1;2;3;4    /F15.C:6


	-Q4.14
	Multifilar
	1;2;3;4    /F16.C:6


	-Q4.15
	Multifilar
	1;2;3;4    /F17.C:6


	-Q4.19
	Multifilar
	1;2;3;4    /F18.C:6


	-Q5
	Multifilar
	1;2;3;4    /F19.D:6


	-Q5.1
	Multifilar
	1;2;3;4    /F4.D:6


	-Q5.2
	Multifilar
	1;2;3;4    /F5.D:6


	-Q5.3
	Multifilar
	1;2;3;4    /F6.D:6


	-Q5.4
	Multifilar
	1;2;3;4    /F7.D:6


	-Q5.5
	Multifilar
	1;2;3;4    /F8.D:6


	-Q5.7
	Multifilar
	1;2;3;4    /F10.D:6


	-Q5.8
	Multifilar
	1;2;3;4    /F11.D:6


	-Q5.9
	Multifilar
	1;2;3;4    /F9.D:6


	-Q5.10
	Multifilar
	1;2;3;4    /F12.D:6


	-Q5.11
	Multifilar
	1;2;3;4    /F13.D:6


	-Q5.12
	Multifilar
	1;2;3;4    /F14.D:6


	-Q5.13
	Multifilar
	1;2;3;4    /F15.D:6


	-Q5.14
	Multifilar
	1;2;3;4    /F16.D:6


	-Q5.15
	Multifilar
	1;2;3;4    /F17.D:6


	-Q5.20
	Multifilar
	1;2;3;4    /F18.D:6


	-Q6
	Multifilar
	1;2;3;4    /F17.E:6
	1;2;3;4    /F19.E:6


	-Q6.1
	Multifilar
	1;2;3;4    /F4.E:6


	-Q6.2
	Multifilar
	1;2;3;4    /F5.E:6


	-Q6.3
	Multifilar
	1;2;3;4    /F6.E:6


	-Q6.4
	Multifilar
	1;2;3;4    /F7.E:6


	-Q6.5
	Multifilar
	1;2;3;4    /F8.E:6


	-Q6.6
	Multifilar
	1;2;3;4    /F9.E:6


	-Q6.7
	Multifilar
	1;2;3;4    /F10.E:6


	-Q6.8
	Multifilar
	1;2;3;4    /F11.E:6


	-Q6.10
	Multifilar
	1;2;3;4    /F12.E:6


	-Q6.11
	Multifilar
	1;2;3;4    /F13.E:6


	-Q6.12
	Multifilar
	1;2;3;4    /F14.E:6


	-Q6.14
	Multifilar
	1;2;3;4    /F16.E:6


	-Q6.16
	Multifilar
	1;2;3;4    /F15.E:6


	-Q6.21
	Multifilar
	1;2;3;4    /F18.E:6


	-Q7
	Multifilar
	1;2;3;4    /F19.E:6


	-Q7.1
	Multifilar
	1;2;3;4    /F4.F:6


	-Q7.2
	Multifilar
	1;2;3;4    /F5.F:6


	-Q7.3
	Multifilar
	1;2;3;4    /F6.F:6


	-Q7.4
	Multifilar
	1;2;3;4    /F7.F:6


	-Q7.5
	Multifilar
	1;2;3;4    /F8.E:6


	-Q7.7
	Multifilar
	1;2;3;4    /F10.F:6


	-Q7.8
	Multifilar
	1;2;3;4    /F11.F:6


	-Q7.9
	Multifilar
	1;2;3;4    /F9.F:6


	-Q7.10
	Multifilar
	1;2;3;4    /F12.F:6


	-Q7.11
	Multifilar
	1;2;3;4    /F13.F:6


	-Q7.12
	Multifilar
	1;2;3;4    /F14.E:6


	-Q7.14
	Multifilar
	1;2;3;4    /F16.E:6


	-Q7.16
	Multifilar
	1;2;3;4    /F15.E:6


	-Q7.20
	Multifilar
	1;2;3;4    /F17.E:6


	-Q8
	Multifilar
	1;2;3;4    /F19.F:6


	-Q8.1
	Multifilar
	1;2;3;4    /F4.G:6


	-Q8.2
	Multifilar
	1;2;3;4    /F5.G:6


	-Q8.3
	Multifilar
	1;2;3;4    /F6.G:6


	-Q8.4
	Multifilar
	1;2;3;4    /F7.G:6


	-Q8.5
	Multifilar
	1;2;3;4    /F8.F:6


	-Q8.7
	Multifilar
	1;2;3;4    /F10.G:6


	-Q8.8
	Multifilar
	1;2;3;4    /F11.G:6


	-Q8.10
	Multifilar
	1;2;3;4    /F12.G:6


	-Q8.11
	Multifilar
	1;2;3;4    /F13.G:6


	-Q8.12
	Multifilar
	1;2;3;4    /F14.F:6


	-Q8.13
	Multifilar
	1;2;3;4    /F15.F:6


	-Q8.14
	Multifilar
	1;2;3;4    /F16.F:6


	-Q8.20
	Multifilar
	1;2;3;4    /F17.F:6


	-Q9
	Multifilar
	1;2;3;4    /F19.G:6


	-Q9.1
	Multifilar
	1;2;3;4    /F4.H:6
	1;2;3;4    /F7.H:6


	-Q9.2
	Multifilar
	1;2;3;4    /F5.H:6


	-Q9.3
	Multifilar
	1;2;3;4    /F6.H:6


	-Q9.5
	Multifilar
	1;2;3;4    /F8.G:6


	-Q9.12
	Multifilar
	1;2;3;4    /F14.G:6


	-Q9.14
	Multifilar
	1;2;3;4    /F16.G:6


	-Q9.16
	Multifilar
	1;2;3;4    /F15.G:6


	-Q9.20
	Multifilar
	1;2;3;4    /F17.G:6


	-Q10.5
	Multifilar
	1;2;3;4    /F8.H:6


	-Q10.7
	Multifilar
	1;2;3;4    /F10.H:6


	-Q10.8
	Multifilar
	1;2;3;4    /F11.H:6


	-Q10.10
	Multifilar
	1;2;3;4    /F12.H:6


	-Q10.11
	Multifilar
	1;2;3;4    /F13.H:6


	-Q10.12
	Multifilar
	1;2;3;4    /F14.H:6


	-Q10.14
	Multifilar
	1;2;3;4    /F16.H:6


	-Q10.17
	Multifilar
	1;2;3;4    /F19.H:6


	-Q10.19
	Multifilar
	1;2;3;4    /F18.E:6


	-Q11.15
	Multifilar
	1;2;3;4    /F17.H:6


	-Q11.21.22
	Multifilar
	1;2;3;4    /F18.F:6


	-Q12.20
	Multifilar
	1;2;3;4    /F17.I:6



	R
	-R
	Multifilar
	/F4.A:4
	/F5.A:4
	/F6.A:4
	/F7.A:4
	/F8.A:4
	/F9.A:4
	/F10.A:4
	/F11.A:4
	/F12.A:4
	/F13.A:4
	/F14.A:4
	/F15.A:4
	/F16.A:4
	/F17.A:4
	/F18.A:4
	/F19.A:4
	1    /F5.A:4
	1    /F6.A:4
	1    /F7.A:4
	1    /F9.A:4
	1    /F19.A:4
	2    /F5.B:4
	2    /F6.B:4
	2    /F7.B:4
	2    /F9.B:4
	2    /F19.B:4
	3    /F5.C:4
	3    /F6.C:4
	3    /F7.C:4
	3    /F9.C:4
	3    /F19.C:4
	4    /F4.D:4
	4    /F5.D:4
	4    /F6.D:4
	4    /F7.D:4
	4    /F9.D:4
	4    /F17.D:4
	4    /F19.D:4
	5    /F4.E:4
	5    /F5.E:4
	5    /F6.E:4
	5    /F7.E:4
	5    /F9.E:4
	5    /F17.E:4
	5    /F18.E:4
	5    /F19.E:4
	6    /F4.G:4
	6    /F5.G:4
	6    /F6.G:4
	6    /F7.G:4
	6    /F17.F:4
	6    /F18.F:4
	6    /F19.F:4
	7    /F17.G:4
	7    /F19.G:4
	8    /F4.H:4
	8    /F5.H:4
	8    /F6.H:4
	8    /F7.H:4
	8    /F17.H:4
	8    /F17.I:4
	8    /F19.H:4


	-R.1
	Multifilar
	1    /F4.A:4
	2    /F4.B:4
	3    /F4.C:4


	-R.5
	Multifilar
	1    /F8.A:4
	2    /F8.B:4
	3    /F8.C:4
	4    /F8.D:4
	5    /F8.E:4
	6    /F8.F:4
	7    /F8.G:4
	8    /F8.H:4


	-R.7
	Multifilar
	1    /F10.A:4
	2    /F10.B:4
	3    /F10.C:4
	4    /F10.D:4
	5    /F10.E:4
	6    /F10.G:4
	8    /F10.H:4


	-R.8
	Multifilar
	1    /F11.A:4
	2    /F11.B:4
	3    /F11.C:4
	4    /F11.D:4
	5    /F11.E:4
	6    /F11.G:4
	8    /F11.H:4


	-R.10
	Multifilar
	1    /F12.A:4
	2    /F12.B:4
	3    /F12.C:4
	4    /F12.D:4
	5    /F12.E:4
	6    /F12.G:4
	8    /F12.H:4


	-R.11
	Multifilar
	1    /F13.A:4
	2    /F13.B:4
	3    /F13.C:4
	4    /F13.D:4
	5    /F13.E:4
	6    /F13.G:4
	8    /F13.H:4


	-R.12
	Multifilar
	1    /F14.A:4
	2    /F14.B:4
	3    /F14.C:4
	4    /F14.D:4
	5    /F14.E:4
	6    /F14.F:4
	7    /F14.G:4
	8    /F14.H:4


	-R.13
	Multifilar
	1    /F15.A:4
	2    /F15.B:4
	3    /F15.C:4
	4    /F15.D:4
	5    /F15.E:4
	6    /F15.F:4
	7    /F15.G:4


	-R.14
	Multifilar
	1    /F16.A:4
	2    /F16.B:4
	3    /F16.C:4
	4    /F16.D:4
	5    /F16.E:4
	6    /F16.F:4
	7    /F16.G:4
	8    /F16.H:4


	-R.15
	Multifilar
	1    /F17.A:4
	2    /F17.B:4
	3    /F17.C:4


	-R.19
	Multifilar
	1    /F18.A:4
	2    /F18.B:4
	3    /F18.C:4
	4    /F18.D:4



	S
	-S
	Multifilar
	/F4.A:4
	/F5.A:4
	/F6.A:4
	/F7.A:4
	/F8.A:4
	/F9.A:4
	/F10.A:4
	/F11.A:4
	/F12.A:4
	/F13.A:4
	/F14.A:4
	/F15.A:4
	/F16.A:4
	/F17.A:4
	/F18.A:4
	/F19.A:4
	1    /F5.A:4
	1    /F6.A:4
	1    /F7.A:4
	1    /F9.A:4
	1    /F19.A:4
	2    /F5.B:4
	2    /F6.B:4
	2    /F7.B:4
	2    /F9.B:4
	2    /F19.B:4
	3    /F4.C:4
	3    /F5.C:4
	3    /F6.C:4
	3    /F7.C:4
	3    /F9.C:4
	3    /F17.C:4
	3    /F19.C:4
	4    /F4.D:4
	4    /F5.D:4
	4    /F6.D:4
	4    /F7.D:4
	4    /F9.D:4
	4    /F17.D:4
	4    /F18.D:4
	4    /F19.D:4
	5    /F4.F:4
	5    /F5.F:4
	5    /F6.F:4
	5    /F7.F:4
	5    /F9.F:4
	5    /F17.E:4
	5    /F18.E:4
	5    /F19.E:4
	6    /F4.G:4
	6    /F5.G:4
	6    /F6.G:4
	6    /F7.G:4
	6    /F17.F:4
	6    /F18.F:4
	6    /F19.F:4
	7    /F17.H:4
	7    /F17.I:4
	7    /F19.H:4


	-S.1
	Multifilar
	1    /F4.A:4
	2    /F4.B:4


	-S.5
	Multifilar
	1    /F8.A:4
	2    /F8.B:4
	3    /F8.C:4
	4    /F8.D:4
	5    /F8.E:4
	6    /F8.F:4


	-S.7
	Multifilar
	1    /F10.A:4
	2    /F10.B:4
	3    /F10.C:4
	4    /F10.D:4
	5    /F10.F:4
	6    /F10.G:4
	7    /F10.H:4


	-S.8
	Multifilar
	1    /F11.A:4
	2    /F11.B:4
	3    /F11.C:4
	4    /F11.D:4
	5    /F11.F:4
	6    /F11.G:4
	7    /F11.H:4


	-S.10
	Multifilar
	1    /F12.A:4
	2    /F12.B:4
	3    /F12.C:4
	4    /F12.D:4
	5    /F12.F:4
	6    /F12.G:4
	7    /F12.H:4


	-S.11
	Multifilar
	1    /F13.A:4
	2    /F13.B:4
	3    /F13.C:4
	4    /F13.D:4
	5    /F13.F:4
	6    /F13.G:4
	7    /F13.H:4


	-S.12
	Multifilar
	1    /F14.A:4
	2    /F14.B:4
	3    /F14.C:4
	4    /F14.D:4
	5    /F14.E:4
	6    /F14.F:4
	7    /F14.H:4


	-S.13
	Multifilar
	1    /F15.A:4
	2    /F15.B:4
	3    /F15.C:4
	4    /F15.D:4
	5    /F15.E:4


	-S.14
	Multifilar
	1    /F16.A:4
	2    /F16.B:4
	3    /F16.C:4
	4    /F16.D:4
	5    /F16.E:4
	6    /F16.F:4


	-S.15
	Multifilar
	1    /F17.A:4
	2    /F17.B:4


	-S.19
	Multifilar
	1    /F18.A:4
	2    /F18.B:4
	3    /F18.C:4


	-S1.1
	Multifilar
	13;14    /F4.H:6


	-S1.2
	Multifilar
	13;14    /F5.H:6


	-S1.3
	Multifilar
	13;14    /F6.H:6


	-S1.4
	Multifilar
	13;14    /F7.H:6


	-S1.5
	Multifilar
	13;14    /F8.H:6


	-S1.6
	Multifilar
	13;14    /F9.E:6


	-S1.7
	Multifilar
	13;14    /F10.H:6


	-S1.8
	Multifilar
	13;14    /F11.H:6


	-S1.9
	Multifilar
	13;14    /F9.F:6


	-S1.10
	Multifilar
	13;14    /F12.H:6


	-S1.11
	Multifilar
	13;14    /F13.H:6


	-S1.12
	Multifilar
	13;14    /F14.H:6


	-S1.13
	Multifilar
	13;14    /F15.F:6


	-S1.14
	Multifilar
	13;14    /F16.H:6


	-S1.15
	Multifilar
	13;14    /F17.H:6


	-S1.16
	Multifilar
	13;14    /F15.G:6


	-S1.17
	Multifilar
	13;14    /F19.H:6


	-S1.18
	Multifilar
	13;14    /F19.I:6


	-S1.19
	Multifilar
	13;14    /F18.E:6


	-S1.20
	Multifilar
	13;14    /F17.I:6


	-S1.21
	Multifilar
	13;14    /F18.F:6


	-S1.22
	Multifilar
	13;14    /F18.G:6


	-S2.1
	Multifilar
	13;14    /F4.H:6


	-S2.4
	Multifilar
	13;14    /F7.H:6


	-S2.5
	Multifilar
	13;14    /F8.I:6


	-S2.7
	Multifilar
	13;14    /F10.H:6


	-S2.11
	Multifilar
	13;14    /F13.H:6


	-S2.12
	Multifilar
	13;14    /F14.I:6


	-S2.14
	Multifilar
	13;14    /F16.I:6



	T
	-T
	Multifilar
	/F4.A:4
	/F5.A:4
	/F6.A:4
	/F7.A:4
	/F8.A:4
	/F9.A:4
	/F10.A:4
	/F11.A:4
	/F12.A:4
	/F13.A:4
	/F14.A:4
	/F15.A:4
	/F16.A:4
	/F17.A:4
	/F18.A:4
	/F19.A:4
	1    /F5.A:4
	1    /F6.A:4
	1    /F7.A:4
	1    /F9.A:4
	1    /F19.A:4
	2    /F5.C:4
	2    /F6.C:4
	2    /F7.C:4
	2    /F9.C:4
	2    /F19.C:4
	3    /F4.D:4
	3    /F5.D:4
	3    /F6.D:4
	3    /F7.D:4
	3    /F9.D:4
	3    /F17.C:4
	3    /F19.C:4
	4    /F4.E:4
	4    /F5.E:4
	4    /F6.E:4
	4    /F7.E:4
	4    /F9.E:4
	4    /F17.E:4
	4    /F18.E:4
	4    /F19.E:4
	5    /F4.F:4
	5    /F5.F:4
	5    /F6.F:4
	5    /F7.F:4
	5    /F9.F:4
	5    /F17.F:4
	5    /F18.F:4
	5    /F19.F:4
	6    /F17.G:4
	6    /F19.G:4


	-T.1
	Multifilar
	1    /F4.A:4
	2    /F4.C:4


	-T.5
	Multifilar
	1    /F8.A:4
	2    /F8.C:4
	3    /F8.C:4
	4    /F8.E:4
	5    /F8.F:4
	6    /F8.G:4


	-T.7
	Multifilar
	1    /F10.A:4
	2    /F10.C:4
	3    /F10.D:4
	4    /F10.E:4
	5    /F10.F:4


	-T.8
	Multifilar
	1    /F11.A:4
	2    /F11.C:4
	3    /F11.D:4
	4    /F11.E:4
	5    /F11.F:4


	-T.10
	Multifilar
	1    /F12.A:4
	2    /F12.C:4
	3    /F12.D:4
	4    /F12.E:4
	5    /F12.F:4


	-T.11
	Multifilar
	1    /F13.A:4
	2    /F13.C:4
	3    /F13.D:4
	4    /F13.E:4
	5    /F13.F:4


	-T.12
	Multifilar
	1    /F14.A:4
	2    /F14.C:4
	3    /F14.C:4
	4    /F14.E:4
	5    /F14.F:4
	6    /F14.G:4


	-T.13
	Multifilar
	1    /F15.A:4
	2    /F15.C:4
	3    /F15.C:4
	4    /F15.E:4
	5    /F15.F:4


	-T.14
	Multifilar
	1    /F16.A:4
	2    /F16.C:4
	3    /F16.C:4
	4    /F16.E:4
	5    /F16.F:4
	6    /F16.G:4


	-T.15
	Multifilar
	1    /F17.A:4
	2    /F17.C:4


	-T.19
	Multifilar
	1    /F18.A:4
	2    /F18.C:4
	3    /F18.C:4



	TM
	-TM1
	Multifilar
	L1;N;PE    /F19.B:7


	-TM1.1
	Multifilar
	L1;N;PE    /F4.B:7


	-TM1.2
	Multifilar
	L1;N;PE    /F5.B:7


	-TM1.3
	Multifilar
	L1;N;PE    /F6.B:7


	-TM1.4
	Multifilar
	L1;N;PE    /F7.B:7


	-TM1.5
	Multifilar
	L1;N;PE    /F8.B:7


	-TM1.6
	Multifilar
	L1;N;PE    /F9.B:7


	-TM1.7
	Multifilar
	L1;N;PE    /F10.B:7


	-TM1.8
	Multifilar
	L1;N;PE    /F11.B:7


	-TM1.10
	Multifilar
	L1;N;PE    /F12.B:7


	-TM1.11
	Multifilar
	L1;N;PE    /F13.B:7


	-TM1.12
	Multifilar
	L1;N;PE    /F14.B:7


	-TM1.13
	Multifilar
	L1;N;PE    /F15.B:7


	-TM1.14
	Multifilar
	L1;N;PE    /F16.B:7


	-TM1.15
	Multifilar
	L1;N;PE    /F17.B:7


	-TM1.19
	Multifilar
	L1;N;PE    /F18.B:7


	-TM2
	Multifilar
	L1;N;PE    /F19.C:7


	-TM2.1
	Multifilar
	L1;N;PE    /F4.C:7


	-TM2.2
	Multifilar
	L1;N;PE    /F5.C:7


	-TM2.3
	Multifilar
	L1;N;PE    /F6.C:7


	-TM2.4
	Multifilar
	L1;N;PE    /F7.C:7


	-TM2.5
	Multifilar
	L1;N;PE    /F8.C:7


	-TM2.6
	Multifilar
	L1;N;PE    /F9.C:7


	-TM2.7
	Multifilar
	L1;N;PE    /F10.C:7


	-TM2.8
	Multifilar
	L1;N;PE    /F11.C:7


	-TM2.10
	Multifilar
	L1;N;PE    /F12.C:7


	-TM2.11
	Multifilar
	L1;N;PE    /F13.C:7


	-TM2.12
	Multifilar
	L1;N;PE    /F14.C:7


	-TM2.13
	Multifilar
	L1;N;PE    /F15.C:7


	-TM2.14
	Multifilar
	L1;N;PE    /F16.C:7


	-TM2.15
	Multifilar
	L1;N;PE    /F17.C:7


	-TM2.19
	Multifilar
	L1;N;PE    /F18.C:7


	-TM3
	Multifilar
	L1;N;PE    /F19.C:7


	-TM3.1
	Multifilar
	L1;N;PE    /F4.C:7


	-TM3.2
	Multifilar
	L1;N;PE    /F5.C:7


	-TM3.3
	Multifilar
	L1;N;PE    /F6.C:7


	-TM3.4
	Multifilar
	L1;N;PE    /F7.C:7


	-TM3.5
	Multifilar
	L1;N;PE    /F8.C:7


	-TM3.7
	Multifilar
	L1;N;PE    /F10.C:7


	-TM3.8
	Multifilar
	L1;N;PE    /F11.C:7


	-TM3.9
	Multifilar
	L1;N;PE    /F9.C:7


	-TM3.10
	Multifilar
	L1;N;PE    /F12.C:7


	-TM3.11
	Multifilar
	L1;N;PE    /F13.C:7


	-TM3.12
	Multifilar
	L1;N;PE    /F14.C:7


	-TM3.13
	Multifilar
	L1;N;PE    /F15.C:7


	-TM3.14
	Multifilar
	L1;N;PE    /F16.C:7


	-TM3.15
	Multifilar
	L1;N;PE    /F17.C:7


	-TM3.19
	Multifilar
	L1;N;PE    /F18.C:7


	-TM4
	Multifilar
	L1;N;PE    /F19.D:7


	-TM4.1
	Multifilar
	L1;N;PE    /F4.D:7


	-TM4.2
	Multifilar
	L1;N;PE    /F5.D:7


	-TM4.3
	Multifilar
	L1;N;PE    /F6.D:7


	-TM4.4
	Multifilar
	L1;N;PE    /F7.D:7


	-TM4.5
	Multifilar
	L1;N;PE    /F8.D:7


	-TM4.7
	Multifilar
	L1;N;PE    /F10.D:7


	-TM4.8
	Multifilar
	L1;N;PE    /F11.D:7


	-TM4.9
	Multifilar
	L1;N;PE    /F9.D:7


	-TM4.10
	Multifilar
	L1;N;PE    /F12.D:7


	-TM4.11
	Multifilar
	L1;N;PE    /F13.D:7


	-TM4.12
	Multifilar
	L1;N;PE    /F14.D:7


	-TM4.13
	Multifilar
	L1;N;PE    /F15.D:7


	-TM4.14
	Multifilar
	L1;N;PE    /F16.D:7


	-TM4.15
	Multifilar
	L1;N;PE    /F17.D:7


	-TM4.20
	Multifilar
	L1;N;PE    /F18.D:7


	-TM5
	Multifilar
	L1;N;PE    /F17.E:7
	L1;N;PE    /F19.E:7


	-TM5.1
	Multifilar
	L1;N;PE    /F4.E:7


	-TM5.2
	Multifilar
	L1;N;PE    /F5.E:7


	-TM5.3
	Multifilar
	L1;N;PE    /F6.E:7


	-TM5.4
	Multifilar
	L1;N;PE    /F7.E:7


	-TM5.5
	Multifilar
	L1;N;PE    /F8.E:7


	-TM5.7
	Multifilar
	L1;N;PE    /F10.E:7


	-TM5.8
	Multifilar
	L1;N;PE    /F11.E:7


	-TM5.10
	Multifilar
	L1;N;PE    /F12.E:7


	-TM5.11
	Multifilar
	L1;N;PE    /F13.E:7


	-TM5.12
	Multifilar
	L1;N;PE    /F14.E:7


	-TM5.14
	Multifilar
	L1;N;PE    /F16.E:7


	-TM5.16
	Multifilar
	L1;N;PE    /F15.E:7


	-TM5.21
	Multifilar
	L1;N;PE    /F18.E:7


	-TM6
	Multifilar
	L1;N;PE    /F19.E:7


	-TM6.1
	Multifilar
	L1;N;PE    /F4.F:7


	-TM6.2
	Multifilar
	L1;N;PE    /F5.F:7


	-TM6.3
	Multifilar
	L1;N;PE    /F6.F:7


	-TM6.4
	Multifilar
	L1;N;PE    /F7.F:7


	-TM6.5
	Multifilar
	L1;N;PE    /F8.E:7


	-TM6.7
	Multifilar
	L1;N;PE    /F10.F:7


	-TM6.8
	Multifilar
	L1;N;PE    /F11.F:7


	-TM6.10
	Multifilar
	L1;N;PE    /F12.F:7


	-TM6.11
	Multifilar
	L1;N;PE    /F13.F:7


	-TM6.12
	Multifilar
	L1;N;PE    /F14.E:7


	-TM6.14
	Multifilar
	L1;N;PE    /F16.E:7


	-TM6.16
	Multifilar
	L1;N;PE    /F15.E:7


	-TM6.20
	Multifilar
	L1;N;PE    /F17.E:7


	-TM7
	Multifilar
	L1;N;PE    /F19.F:7


	-TM7.1
	Multifilar
	L1;N;PE    /F4.G:7


	-TM7.2
	Multifilar
	L1;N;PE    /F5.G:7


	-TM7.3
	Multifilar
	L1;N;PE    /F6.G:7


	-TM7.4
	Multifilar
	L1;N;PE    /F7.G:7


	-TM7.5
	Multifilar
	L1;N;PE    /F8.F:7


	-TM7.7
	Multifilar
	L1;N;PE    /F10.G:7


	-TM7.8
	Multifilar
	L1;N;PE    /F11.G:7


	-TM7.10
	Multifilar
	L1;N;PE    /F12.G:7


	-TM7.11
	Multifilar
	L1;N;PE    /F13.G:7


	-TM7.12
	Multifilar
	L1;N;PE    /F14.F:7


	-TM7.14
	Multifilar
	L1;N;PE    /F16.F:7


	-TM7.20
	Multifilar
	L1;N;PE    /F17.F:7


	-TM8
	Multifilar
	L1;N;PE    /F19.G:7


	-TM8.5
	Multifilar
	L1;N;PE    /F8.G:7


	-TM8.12
	Multifilar
	L1;N;PE    /F14.G:7


	-TM8.14
	Multifilar
	L1;N;PE    /F16.G:7


	-TM8.20
	Multifilar
	L1;N;PE    /F17.G:7
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